
N N L L S Ö F F N N L L S Ö F F

N

LLLLLL

L

PE

N
e
tz

CTH 10 (1) CTH 10 (2)

L1

Ö

S

L1 L2

N

PE

L2

Spannung für niedrige Stufe

Spannung für hohe Stufe
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Beide Thermostate werden permanent mit Dauerspannung versorgt.
CTH 10(1) niedrige Temperatur einstellen (z.B. 20 °C) 
CTH 10(2) Umschalttemperatur von niedriger auf hohe Stufe einstellen (z.B. 27°C) 
Fällt die Temp. darunter, schaltet das System ab.
Steigt die Temperatur darüber, wird CTH 10 (2) mit Spannung versorgt.
Je nach Temperatur läuft der Ventilator auf niedriger Stufe (L1) oder auf hoher Stufe (L1).
ACHTUNG: Temperatur bei CTH2 MUSS höher eingestellt sein als bei CTH1!!!
In den Augang L1 und/oder L2 können Trafos/Drehzahlregler zur Justierung der jeweiligen
Drehzahl zwischengeschaltet werden.

Automatische, temperaturabhängige Aus/Umschaltung von Ventilatoren mittels 2 Stück Thermostat CHT10

www.ventilator.de
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